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2026年４月～９月に発生した放射線防護に係る不適合

件名 発生年月日 概要 要因分類

①C区域退域時における
C靴下脱衣失念について

2026.6.16 作業員が管理区域を退域する際,Ｃ区域(汚染
のある区域）で着用していた靴下（Ｃ靴下）を
脱衣しないまま退出ゲートモニタより退域してし
まった。

ヒューマンエラー
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①Ｃ区域退域時におけるＣ靴下脱衣失念について

不適切事例 対策案

守らなければならない理由

【管理上の影響】
・着用していたC靴下,Ｂ靴下,Ｂ靴の内部及びＣ靴下で移動した経路を測定し
汚染無しを確認した。なお,着用していたＣ靴下は,管理区域(Ｃ区域内）の回収
ＢＯＸ(本来,脱衣した靴下を投棄する場所）に投棄した。

汚染レベルの高い区域から低い区域へ移動する際に,防護装備に付着した汚染を拡大させないため。

作業員の方が管理区域を退域する際,Ｃ区域(汚染のある区域）で着用していた靴下
（Ｃ靴下）を脱衣しないまま退出ゲートモニタより退域してしまった。

2026年6月16日(火) 作業員の方が管理区域から退域する際に,着用していた靴下
がＣ区域（汚染のある区域）用であることを保安監視員が発見し,その場から離れない
よう指示した。

事象詳細

・当事者は，トイレに行きたくて焦っていた。
・脱衣の相互確認をしていなかった。
・セルフチェックをしていなかった。

原 因

【正しいふるまい】
・Ｃ区域(汚染のある区域）を退域する際は,Ｃ靴下を脱衣すること。

〇C区域退域時には，服装の相互確認
を行う。
単独で退域する際も同行者がチェン
ジングプレースに同行し，服装の確
認を行う。

〇R/B6階退域時の模範服装を現場掲示
し，セルフチェックを行う。

〇上記２つをルールとして要領書に反
映する。
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